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Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s.
Purkyfiova 2933/2, 695 11 Hodonin

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku Krajského soudu v Brné oddil B, viozka 1168

Chemicka sluzba vodovod(, laboratoi upravna vody Bzenec Pfivoz, 696 81 Bzenec ; ;:’./,///
ZkuSebni laborator €. 1330 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 NS A
tel: 518 332 023, mobil: 724 612 866, e-mail: zrunova@vak-hod.cz, www.vak-hod.cz Ko L 1330
Protokol o zkouice & 2363/23
Objednatel: Sprava majetku obce Loveice, prispévkova organizace, 696 39 Lovéice 118
Misto odbéru: Lov¢ice 119, Z§+M§, kuchyti, diez
Oznakeni vzorku: 9 Cislo vzorku:  5365/23
Matrice: voda pitna
Vzorek odebral: Novotné Olga Odbér podle: 1-CHSV-61 A
Datum a ¢as odbéru: 4.12.2023 11:20 Pfijem: 4.12.2023 12:37 Analyzovano: 4.12.2023 -18.12.2023
ukazatel jednotka hodnota | metoda neiistota[ limit f ! JA/N/SJ
teplota °C 8.8 CSN 75 7342 £0,08 - d=L A& |
chiér volny mg/l 0,05 | I-CHSV-26 . 030 | -] N |
chut senzoricky prijatelny | I-CHSV-101 s 2 lel] A |
ach senzoricky prijatelny | I-CHSV-101 - - l [ A ]
koliformni bakterie KTJ/100ml 0 I-CHSV-31 = 0o -] A]
Escherichia coli KTJ/100ml 0 I-CHSV-31 ) 0 I A |
intestinaini enterokoky KTJ/100ml 0 I-CHSV-33 - 0 A
pocty kolonii pfi 36 °C KTJ/ml 17 I-CHSV-34 +72% 40 A
pocty kolonii pfi 22 °C KTJ/ml 5 I-CHSV-34 +68% 200 A
mikroskopicky obraz-abioseston % 1 CSN 75 7713 - 5 A
mikroskop.obraz-poet organismu jedinci/ml] 0 CSN 75 7712 - 50 A
mikroskop.obraz-zivé org. jedinci/ml 0 CSN 75 7712 - 0 A
barva mg/l Pt <2,0 I-CHSV-01 - 20 A
Lz.akal ZF(n) <0,50 I-CHSV-02 - 5 A
{_pH 7,56 1-CHSV-03 +5% 6,5-9.5 A
u(onduktivita mS/m 112 1-CHSV-04 +5% 125 A
Lchem. spotieba kysliku manganistanem _ |mg/1 0,67 I-CHSV-05 +20% 3.0 A
|_vapnik+hofcik (tvrdost) mmol/l 6,1 I-CHSV-06 +5% {2.0-3.5 A
vapnik mg/1 134 I-CHSV-07 +10% 40 - 80 A
hof¢ik mg/l 67,1 I-CHSV-06 +10% 20-30 | - A
amonné€ ionty mg/l <0,03 I-CHSV-11 - 0.3 - A
dusitany mg/l <0,010 | I-CHSV-15 = 0,50 A
dusi¢nany mg/l 1,7 I-CHSV-16 +10% | 50 [ -] A |
zelezo mg/l <0,030 | 1-CHSV-09 5 020 [-] A ]
mangan mg/I <0,01 | I-CHSV-10 5 0050 [ -] A
chloridy mg/l 6,98 I-CHSV-13 5% wo [ -] A
sirany mg/l 134 I-CHSV-14 £10% 250 A
hlinik ug/l <50 | sub ALS 5 200 [ -] SA
chloritany pg/l <5,0 | sub ALS - 200 - | SA
chlore¢nany g/l <80 | sub ALS - 200 - | SA
fluoridy mg/l <0,200 | sub ALS - 1,5 - | SA
kyanidy celkové mg/l _<0,005 | sub ALS - 0,050 - | SA
bromi¢nany ug/l <30 | sub ALS = 10 - | sA |
| nikl g/l <2,0 sub ALS - 20 -] SA ]
[ med g/l 55 sub ALS +109 1000 | - | SA ]
Tolove e/l <1,0 | sub ALS - 10 - | sA |
[ admium ug/l <020 | subALS - 50 [-]sA]
[ chrom pg/l <1,0 sub ALS - 50 - | SA
arsen ug/l <1,0 sub ALS - 10 - | SA
|_antimon pg/l <1,0 sub ALS - 5,0 - | SA
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