Spole€nost je zapsana v obchodnim reistiiku Kraiského soudu v Brné, oddil B, vioZka 1168

Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s.
Purkyfova 2933/2, 695 11 Hodonin

Chemicka sluzba vodovod(, laboratof Gpravna vody Bzenec Piivoz, 696 81 Bzenec
Zkudebni laboratof &. 1330 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
tel 518 332 023, mobil: 724 612 866, e-mail: zrunova@vak-hod.cz, www.vak-hod.cz

Protokol o zkouSee €. 1177/25

Objednatel: Spréva majetku obce Lovéice, pfispévkova organizace, 696 39 Lov¢ice 118

Misto odbéru: Lovtice £.p.232, RD, koupelna, umyvadlo

Oznafeni vzorkn: 21 Cislo vzorku:  2757/25

Matrice: voda pitna

Vzorek odebral: Cere$fidkova Dagmar Be. Odbér podle: I-CHSV-61 A

Datum a £as odbéru: 17.6.2025 9:05 Prijem: 17.6.2025 13:07 Amalyzovano: 17.6.2025 - 30.6.2025
ukazatel jednotka hodnota | metoda nejistotal  limit I |A/N/S
teplota °C 17,1 CSN 75 7342 0,08 - -1 A
chlér volny mg/l <0,03 I-CHSV-20 - 0,30 + 1 A
chut senzoricky prijatelny | I-CHSV-101 - - + A
pach senzoricky piijatelny | I-CHSV-101 - - +1 A
koliformni bakterie KTJ/100ml 0 [-CHSV-31 - 0 + 1 A
Escherichia coli KTJ/100ml 0 I-CHSV-31 - 0 + 1 A
intestinalni enterokoky KTJ/100ml 0 I-CHSV-33 - 0 + 1 A
potty kolonii pfi 36 °C KTl/ml 34 [-CHSV-34 - 40 + A

oty kolonif pti 22 °C KTJ/ml i1 I-CHSV-34 - 200 + | A

mikroskopicky obraz-abioseston % 1 CSN 75 7713 - 5 +1 A
mikroskop.obraz-poet organismu jedinci/ml 0 CSN 757712 - 50 + 1 A
mikroskop.obraz-Zivé org. jedinci/ml 0 CSN 75 7712 - 0 + 1 A
barva mg/l Pt 4,7 I-CHSV-01 10% 20 + ] A
zékal ZF(n) <0.30 1-CHSV-02b - 5 + 1 A
pH 7,45 I-CHSV-03 5% 65-951+1 A
konduktivita mS/m 1058 1-CHSV-04 5% 125 + 1 A
chem. spotieba kysliku manganistanem  |mg/I 0,58 I-CHSV-05 20% 3.0 + 1 A
vapnik-+hoit¢ik (tvrdost) mmol/l 5,24 I-CHSV-06 5% 20-35 1 - A
vapnik mg/] 117 I-CHSV-07 10% 40-80 | - A
hoi¢ik me/] 56,6 I-CHSV-06 10% 20-30 | - A
amonné ionty mg/l <0,03 [-CHSV-11 - 0,50 + 1 A
dusitany mg/l <0,018 | I-CHSV-15 - 0,50 + 1 A
dusi¢nany mg/l 34 I-CHSV-16 10% 50 + 1 A
selezo mg/l <0,030 -CHSV-09 - 0,20 +1! A
mangan me/l <0,01 I-CHSV-10 - 0050 |+ A
chloridy mg/l 9,34 I-CHSV-13 5% 250 + | A
sirany me/l 112 I-CHSV-14 10% 250 + | A
hlinik ug/l 9.1 sub ALS 10% 200 + | SA
chloritany g/l <50 sub ALS - 250 + | SA
chloreénany ug/l 75,3 sub ALS 20% 250 + | SA
fluoridy mg/1 <0,200 sub ALS - 1,5 + | SA
kvanidy celkové mg/l <0.005 sub ALS - 0,050 + | SA
brominany ug/l <30 sub ALS - 10 + | SA
nikl ug/l <2,0 sub ALS - 20 + | SA
méd ng/l 8,1 sub ALS 10% 1000 + | SA
olovo ng/l <1,0 sub ALS - 10 + | SA
kadmium ue/l <@,20 sub ALS - 5,0 + | SA
chrom ug/l <1,0 sub ALS - 25 + | SA
arsen ug/l <1,0 sub ALS - 10 + | SA
antimon e/l <10 sub ALS - 10 + | SA
selen ug/l <10 sub ALS - 20 + | SA
bér me/l 0,052 sub ALS 10% 1.5 + | SA
sodik mg/l 18.4 sub ALS 10% 200 + | SA
draslik mg/l 2,530 sub ALS 10% 1-10 |+ 1 SA
riut’ ug/l <0010 | sub ALS - 1.0 + | SA
trichlomethan ug/l 1,55 sub ALS 40% 30 + | SA
benzen ng/l <0.20 sub ALS - 1,0 + | SA
1,2 dichiorethan ug/l <0,750 sub ALS - 3.0 + | SA
trichlorethen pg/l <(,10 sub ALS - 10 + | SA
bromdichlormethan ug/] 3,07 sub ALS 40% - - | SA
tetrachlorethen ug/l <0,20 sub ALS - 10 + | SA
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azatel jednotha hodnota | metoda nejistota] limit I 1A/N/S
romchlormethan ug/l 4,78 sub ALS 40% - - | SA
rommethan e/l 1,66 sub ALS 40% - - | SA
12 trihalomethant ng/l 11,1 sub ALS - 50 + | SA
zo(b)fluoranthen ng/l <0,0290 sub ALS - - - | SA
zo(k)fluoranthen ug/l <0,020 sub ALS - - - | SA
zo(a)pyren g/l <0,00650 | sub ALS - 0.010 + | SA
zo{ghi)perylen ug/l <0,020 sub ALS - - - | SA
eno(1,2.3-cd)pvren ug/l <{,020 sub ALS - - - | SA
1a PAUQ252) neg/l 0 sub ALS - 0,1 + | SA
-dichlorbenzamid ng/l <0.665 | sub ALS - 3.00 + 1 SA
kalid ng/l <0,005 | sub ALS - 0,10 + | SA
ufenican ug/l <0,01¢ sub ALS - 0,10 + | SA
iethenamid ng/l <0,005 | sub ALS - 0.10 + | SA
ropamid ug/l <0,085 sub ALS - 0,10 + | SA
chioraz ug/l <0,010 | sub ALS - 0,10 + | 8A
roconazole ug/l <3,010 sub ALS - 0,10 + 1 SBA
noconazole ng/l <,061¢ sub ALS - 0.10 + 1 8A
xiconazole ug/l <0010 sub ALS - 0.10 + | SA
conazole ugsl <0,005 | sub ALS - 0,10 + | SA
piconazole ng/l <0,005 | sub ALS - 0,10 + | SA
thickonazol ug/l <0,010 sub ALS - 0,10 + | SA
iconazole pg/l <0,005 sub ALS - 0,10 + | SA
tochlor ug/l <0,010 | sub ALS - 0.10 + | SA
hior ug/l <0,010 sub ALS - 0,10 + | SA
ethachlor ug/l <0,010 sub ALS - 0,10 + | SA
azachlor ug/l <{,805 sub ALS - 0,10 + | SA
pachlor ue/l <0005 | sub ALS - 0.10 + | SA
ietolachlor o/l <0005 sub ALS - 0,10 + 1 SA
ridazone ug/l <0,010 sub ALS - 0,10 + | SA
phenyl-chloridazon ug/l <0010 sub ALS - 6,00 + | SA
ridazon-methyl-desphenvl ug/l <0,010 sub ALS - 6,00 + | SA
raquizafop ug/l <0,010 sub ALS - 0,10 + | SA
ralofop-p-ethyl g/l <0,005 sub ALS - 0,10 + | SA
rtoluron ng/l <0,005 sub ALS - 0,10 + | SA
rtoluron desmethyl ug/l <0,005 sub ALS - 0.10 + | SA
on ug/l <0,010 sub ALS - 0,10 + | SA
roturon e/l <0,005 sub ALS - 0,10 + | SA
roturon-desmethyl ugfl <0.010 sub ALS - 0.10 + | SA
roturon-monodesmethyl ng/l <0,005 sub ALS - 0,10 + | SA
ron ng/1 <0,005 | sub ALS - 0,10 + | SA
sulfuron ng/l <0,010 sub ALS - 0,10 + | SA
rpyrifos ug/l <0,005 sub ALS - 0,10 + | SA
ethoat g/l <0.010 sub ALS - 0,10 + | SA
Kystrobin ng/l <§,005 sub ALS - 0,10 + | SA
razon methyl ng/l <0,010 sub ALS - 0,10 + | SA
oxystrobin ug/l <0,005 sub ALS - 0,10 + | SA
fumesate ng/l <0,010 sub ALS - 0,10 + | SA
ropidin ug/l <0010 sub ALS - 0,10 + | SA
ropimorph ng/l <0,010 sub ALS - 0,10 + | SA
picolid ug/l <0,005 | sub ALS - 0,10 + | SA
nazone g/l <0,010 sub ALS - 0,10 + | SA
cil ng/l <0005 | sub ALS - 0,10 + | SA
otrione ug/l <0.02¢ | sub ALS - 0,10 + | SA
limethalin ne/l <0.,010 sub ALS - 0,10 + | SA
oram ug/l <0,020 | sub ALS - 0,10 + | SA
merac ug/l <0,005 | sub ALS - 0,10 + | SA
xamine ug/l <0,010 sub ALS - 0,10 + 1 SA
vhanate-methyl ug/l <@,010 sub ALS - 0,10 + | SA
rin ng/l <0,005 | sub ALS - 0,10 + | SA
oxXvyatrazin ug/l <0005 sub ALS - 2,00 + | SA
thylatrazin ug/l <0,805 sub ALS - 0,10 + | SA
thvil-deciecnnrnryvi afrasin s1evdl <D Din ok AT Q B nain v | oa




ukazatel jednotka hodnota | metoda nejistotal  limit ! JA/N/S
simazin ug/l <0,005 sub ALS - 0,10 + | SA
simazin-2-hydroxy ng/l <0,005 | sub ALS - 0,10 + | SA
terbutylazin ng/l <0,005 | sub ALS - 0,10 + | SA
desethvlterbutylazine ng/l <0,005 | sub ALS - 0.10 + | SA
terbuthylazin hydroxy ug/l <0,005 | sub ALS - 0,10 + | SA
terbutryn ug/l <0,010 | sub ALS - 0,10 + | SA
245-T ug/l <0,010 | sub ALS - 0.10 + | SA
2.4-D ug/l <0010 | sub ALS - 0,10 + | SA
dichlorprop no/l <0,010 sub ALS - 0,10 + | SA
aminopyralid ug/l <0100 | sub ALS - 0,10 + | SA
bentazon ng/l <0018 sub ALS - 0,10 + | SA
clopyralid g/l <0030 | sub ALS - 0.10 + | SA
dicamba ng/l <0.03¢ | sub ALS - 0,10 + | SA
fluroxypyr ug/l <0020 sub ALS - 0.10 + | SA
MCPA ug/l <0,010 | sub ALS - 0.10 + | SA
MCPP ng/l <0,010 | sub ALS - 0,10 + | SA
metribuzin-desamino diketo ug/l <0,020 sub ALS - 0,10 + 1 SA
acetochlor ESA ug/l <0,015 sub ALS - 0,10 + | SA
acetochlor OA ug/l <0,020 sub ALS - 0,10 + | SA
alachlor ESA ug/l <0,010 sub ALS - 1,00 + | SA
alachlor QA ug/l <0,020 sub ALS - 1,00 + | SA
desmedipham ng/l <0,010 | sub ALS - 0,10 + | SA
dimethachlor CGA 369 ug/l <0,815 | sub ALS - 6,00 + | SA
dimethachlor ESA ug/l <0015 sub ALS - 6,00 + | SA
dimethachlor OA ug/l <.015 sub ALS - 6,00 + | SA
dimethenamid ESA ug/l <0,0610 sub ALS - 0,10 + | SA
dimethenamid OA ug/l <{4,010 sub ALS - 0,10 + | SA
phenmedipham ng/l <§4,010 sub ALS - 0,10 + | SA
flufenacet ug/l <0,010 sub ALS - 0,10 + | SA
flufenacet ESA ug/l <0015 sub ALS - 0,10 + | SA
flufenacet OA ng/l <615 | sub ALS - 0,10 + | SA
metazachlor ESA pg/l <§,010 sub ALS - 5,00 + | SA
metazachlor OA ng/l <6,010 sub ALS - 5,00 + | SA
metolachlor ESA ng/l <4015 | sub ALS - 6,00 + | SA
metolachlor QA ug/l <§,015 sub ALS - 6,00 + | SA
pethoxamid no/l <0,010 sub ALS - 0,10 + | SA
pethoxamid ESA ng/l <0,015 | sub ALS - 0,10 + | SA
propachlor ESA g/l <0,020 sub ALS - 0,10 + | SA
thiakloprid g/l <0,010 sub ALS - 0,10 + | SA
trinexapac-ethyl wg/l <0,010 sub ALS - 0,10 + | SA
suma pesticidnich latek (252) o/l 0 sub ALS - 0,50 + | SA
bisfenol A ug/l <§,0190 sub ALS - - - | SA
nonylfenocl ug/l <0050 sub ALS - - - | SA
kyselina perfluorobutanova ng/l <0,00200 | sub ALS - - - | SA
kyselina perfluorodekanova g/l <0,00030 | sub ALS - - - | SA
kyselinaperfluoroheptanova ng/l <0,00030 | sub ALS - - - | SA
kyselina perfluorohexanovi ug/l <§,00030 | sub ALS - - - | SA
kyselina perfluoroktanova ug/l <0.00030 | sub ALS - - - | SA
kyselina perfluorononanovi ug/l <0,00030 | sub ALS - - - | SA
kyselina perfluoropentanova ng/l <0,00030 | sub ALS - - - | SA
kyselina perfluoroundekanova ug/l <0,80030 | sub ALS - - - | SA
kyselina perfluorododekanova ug/l <0,00030 | sub ALS - - - | SA
kyselina perfluorotridekanové ug/l <0,60030 | sub ALS - - - | SA

selina perfluorobutansulfonova ug/l <0,00030 | sub ALS - - - | SA
kyselina perfluorodekansulfonovi ng/l <0,00030 | sub ALS - - - | SA
kyselina perfluorododekansulfonova pg/l <0,00030 | sub ALS - - - | SA
kyselina perfluoroheptansulfonova ug/l <0,00030 | sub ALS - - - | SA
kyselina perfluorohexansulfonové ug/l <0,00030 | sub ALS - - - | SA
kyselina perfluoroktansulfonova ug/l <0,00030 | sub ALS - - - | SA
kyselina perfluorononansulfonova ug/l <0,00030 | sub ALS - - - | SA
kyselina perfluoropentansulfonova ug/l <0,00030 | sub ALS - - - | SA
kyselina perfluorotridekansulfonovs ug/l <§,00100 | sub ALS - - - | SA
kyselina perfluoroundekansulfonova ug/l <0,00100 | sub ALS - - - | SA
suma 20 PFAS ng/l 0 sub ALS - - - | SA
suma 4 PF latek e/l ] sub ALS - - - | SA
halogenoctové kyseliny ug/l 2,84 sub ALS 30% - - | SA
kyselina dibromoctovi png/l 1,58 sub ALS 30% - - | SA
kyselina dichloroctova ug/l 1,26 sub ALS 30% - - | SA
kyselina bromoctova e/l <1,00 sub ALS - - - | SA
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azatel iednothka hodnota | metoda nejistotal limit ! IAMN/S
elina chloroctova ug/l <1.00 sub ALS - - -1 SA
elina trichloroctovi ug/l <0.50 sub ALS - - -1 SA
rsvetlivigy:

nit hodnota stanovend vyhlaskou 252/2004 Sb.v aplném a platném znéni - priloha &.1

parametr vyhovuje limitu
parametr nevyhovuje limitu
metoda v rozsahu akreditace
metoda mimo rozsah akreditace

“HSV pracovai instrukee
subdodavatelska analyza
b ALS laboratof ALS Czech Republic, s.r.0.
nezadano
75 7713 CSN 75 7713 1-CHSV-34 CSN EN ISO 6222
75 7712 CSN 75 7712 I-CHSV-10 CSN 180 6333
SV-11 CSN IS0 7150-1 1-CHSV-101 CSN EN 1622, CSN 75 7340
SV-01 CSN EN ISO 7887 I-CHSV-03 CSN IS0 10523
SV-16 CSN ISO 7890-3 I-CHSV-14 CSN 75 7477
SV-15 , CSN EN 26777 I-CHSV-06 CSN 180 6059
SV-04 CSN EN 27888 CSN 757342 % CSN 75 7342
SV-06 CSN ISO 6059- vypotet 1-CHSV-07 CSN IS0 6058
SV-13 CSN IS0 9297 1-CHSV-20 * néavod firmy Hach
SV-05 CSN EN ISO 8467 I-CHSV-02b CSN EN ISO 7027
SV-33 CSN EN 1SO 7899-2 1-CHSV-09 CSN 180 6332
SV-31 CSN EN 1SO 9308-1:2015
SV-61 CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5, CSN ISO 5667-14, CSN EN ISO 19458

kousky byly provedeny na mist® odbéru. Ostatni zkousky byly provedeny v laboratoti CHSV, upravna vody Bzenec Privoz (krom& zkousek

nacenych S - subdodavka)

sledky zkousek se tykaji jen predmétu zkoudky a nenahirazuji jiné dokumenty.
znam o odbéru vzorku je ulozen v laboratofi.

jistoty jsou vztaZeny k naméfenym hodnotim a nezahrnuji nejistotu odbéru vzorku. Jsou to nejistoty roziifené, vyjadiené v %,
hlading pravdépodobnosti priblizng U=95 %, pro koeficient rozdifeni k=2. Nejistota odb&ru vzorku je 10%.

jistoty méfeni se pro Gcely posouzeni vyroku o shodé se specifikaci nezohlediuji.

z pisemného souhlasu laboratofe nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak neZ cely.

Ing. Jana Zrinova
okol schvalil, vystavil: 30.6.2025 vedouci chemicke sluzby vodovodi




